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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

pochodzacej z wodociagu publicznego Blotnica Strzelecka
za [ potrocze 2025 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (4. - Dz.U. z 2024 1., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. - Dz.U. 22024 r., poz. 757 ze Zm.) oraz
§ 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi

pochodzgcej z wodociggu publicznego Biotnica Strzelecka.

- Wodociag publiczny Blotnica Strzelecka obejmuje swoim zasiegiem miejscowosci: Blotnica
Strzelecka, Warmatowice, Pluznica Wielka.

Okresowa ocena jako$ci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy sprawozdan
z przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza
10, 47-100 Strzelce Opolskie. Badania probek wody byly wykonywane zgodnie
z harmonogramem poboru przyjetym na 2025 r. W I pétroczu w ramach powadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nadzoru nad jako$cia
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 4 probki wody do badan
mikrobiologicznych oraz 4 probki wody do badan fizykochemicznych. Zarzadzajacy
wodociggiem w ramach kontroli wewnetrznej pobral 6 probek wody do badan
mikrobiologicznych oraz 6 probek wody do badan fizykochemicznych.

Zakres badan obejmowal: Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogdlna liczba
mikroorganizméw w temperaturze 22°C, Enterokoki, Clostridium perfringens (lacznie ze
sporami), barwa, mgtnos¢, smak, zapach, odczyn pH, przewodno$é elektryczna, akryloamid,
antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom,
cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otow, pestycydy,
pestycydéw, rte¢, selen, ) trichloroetenu i tetrachloroetenu, Y wielopierscieniowych
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weglowodorow aromatycznych, trihalometany - ogdtem (3. THM), glin (Al), jon amonu, chlorki,
mangan, siarczany, sod, utlenialnosé z KMnO4, zelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chlor
ogblny, chloraminy, Y, chloranéw i chlorynow, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro,
twardo$¢ ogolna.

3. Woda w zakresie badanych parametrow odpowiadata wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 1., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich

mgr Katarzyna Kanoza

* /dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*/

1. Adresat

2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Strzeleckic Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskic

Sporzadzita:
M. Rulik
Oddziat Higieny Komunalnej

* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny rownowazny podpisowi wiasnorgcznemu (art. 25 ust 2 rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 1. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE). Wydruk tego
dokumentu, na podstawie art. 393 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego nie wymaga odrecznego podpisu. Zostat on
wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 39° § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowéd tego, co zostato stwierdzone
w pismie wydanym w postaci elektroniczne;.
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