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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

pochodzacej z wodociagu publicznego Farska Kolonia
za I potrocze 2025 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024 1., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. - Dz.U. z 2024 r.,poz. 757 ze zm.) oraz
§ 21 ust. 1 pkt 3, § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

_—

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkowg przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi
pochodzacej z wodociagu publicznego Farska Kolonia.

Wodociag publiczny Farska Kolonia obejmuje swoim zasiggiem cze$¢ miasta Strzelce Opolskie-
Farska Kolonie.

Okresowa ocena jako$ci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy sprawozdan
z przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewngtrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza
10, 47-100 Strzelce Opolskie. Badania probek wody byly wykonywane zgodnie
z harmonogramem poboru przyjetym na 2025 r. W I pofroczu w ramach powadzonego przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nadzoru nad jako$cia
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 3 probki wody do badan
mikrobiologicznych oraz 3 prébki wody do badan fizykochemicznych. Zarzadzajacy
wodociggiem w ramach kontroli wewngtrzne] pobrat 7 probek wody do badan
mikrobiologicznych oraz 6 prébek wody do badan fizykochemicznych.

Zakres badan obejmowat: Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogélna liczba
mikroorganizméw w temperaturze 22°C, Enterokoki, Clostridium perfringens (lacznie ze
sporami), barwa, metno$¢, smak, zapach, odezyn pH, przewodno$¢ elektryczna, akryloamid,
antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom,
cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otow, pestycydy, >
pestycydow, rte¢, selen, Y trichloroetenu i tetrachloroetenu, Y. wiclopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych, trihalometany - ogdlem (2. THM), glin (Al), jon amonu, chlorki,
mangan, siarczany, so6d, utlenialnos¢ z KMnO4, zelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chlor
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ogblny, chloraminy, . chloran6w i chlorynow, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro,
twardo$¢ ogolna.

Stwierdzone przekroczenia warto$ci dopuszczalnych parametrow jakosci wody w I poétroczu
2025 2

Ogélna liczba mikroorganizmow w temperaturze 22°C po 72 h inkubacji

W jednej probce wody pobranej w dniu 08 maja 2025 r. przez zarzadcg wodociagu w ramach
kontroli wewnetrznej stwierdzono  przekroczenie ogolnej liczby mikroorganizmow
w temperaturze 22°C po 72 h inkubacji, tj. 193 jtk/ 1 ml [niepewnos¢ 150-250].

Zarzadca wodociagu przeprowadzil dezynfekcje, plukanie sieci. Kontrolne probki wody nie
wykazaty przekroczen mikrobiologicznych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
r. poz. 2294) zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk /1ml
w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej. Mikroorganizmy te nie stwarzaja istotnego
zagrozenia zdrowia dla konsumentow. Nieoczekiwany wzrost ogélnej liczby mikroorganizmow
moze by¢ wezesnym ostrzezeniem O zanieczyszczeniu i sygnatem do przeprowadzenia
dochodzenia w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrozenia odpowiednich dziatan naprawczych.

Jon amonu

W dniu 26.10.2022 r. wydano decyzje stwierdzajaca warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia
przez ludzi (zmieniona decyzja z dnia 16.11 2022 1. oraz decyzja z dnia 03.02.2025 r.) ze wzgledu
na stwierdzone przekroczenia parametru jonu amonu. Nakazano zarzadcy wodociagu
doprowadzi¢ jako$¢ wody do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017
r., poz. 2294), potwierdzi¢ dziatania naprawcze pozytywnymi wynikami badan wody
wykonanymi przez akredytowane laboratorium oraz nie przekraczaé wartosci 2,0 mg/l dla
parametru jonu amonu w wodzie. Decyzja zmieniajaca ustalono termin wykonania nakazoéw do
31 sierpnia 2026 r.

Zawarto§¢ jonu amonu w probkach wody pobranych z wodociagu publicznego Farska Kolonia
w I potroczu 2025 roku przedstawiono w ponizszej tabeli.

Data poboru wynik
13.01.2025 1,80
30.01.2025 1,70
14.02.2025 2,07
03.03.2025 1,60
14.03.2025 1,98
11.04.2025 2,21
05.05.2025 2,00
08.05.2025 2,03
04.06.2025 2,13

Ryc. 1 Warto$ci stezenia jonu amonu w probkach wody przeznaczonej do spozycia w 1 poétroczu
20251

Jon amonu w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi moze pochodzi¢ z przenikajacych do
ujecia zanieczyszezen antropogennych (gtéwnie uje¢ powierzchniowych oraz pozostajacych
w zasiegu ich oddziatywania uje¢ podziemnych) albo z utworow geologicznych (ujecia
podziemne izolowane od wptywu wod powierzchniowych). Zrodiem zagrozen moze by¢ sytuacja,
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kiedy zanieczyszczenia wody (Scieki, nawozy naturalne i sztuczne, sptywy wod opadowych i
odcieki ze sktadowisk odpadéw) powoduja skazenie mikrobiologiczne wody lub przenikanie do
niej toksycznych substancji chemicznych. Jon amonu nie jest tu powodem zagrozenia, ale je
sygnalizuje. Sytuacja taka wymaga szybkiej reakcji w celu zapewnienia bezpieczenstwa wody dla
zdrowia. Jon amonu pochodzacy z utworéw geologicznych nie wigze sig z takimi zagrozeniami,
stad jego umiarkowanie podwyzszone stgzenia przy regularnej kontroli jakosci wody moga by¢
akceptowane przez okreslony czas, w ramach warunkowej przydatnoéci wody do spozycia.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich

mgr Katarzyna Kanoza

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym™/

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Ala.

Do wiadomosci:

1. Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Sporzadzita:
M. Rulik
Oddziat Higieny Komunalnej

* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny réwnowazny podpisowi wiasnorecznemu (art. 25 ust 2 rozporzadzenie
Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 1. w sprawie identyfikacji clektronicznej i ustug zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE). Wydruk tego
dokumentu, na podstawie art. 39° ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego nie wymaga odrgcznego podpisu. Zostal on
wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 39% § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowod tego, co zostato stwierdzone
w pi$mie wydanym w postaci elektronicznej.
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