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923 3107 T LT P OKRESOWA (?CENA JA-KOSCI WODY
j HE,V przeznaczonej do spozycia przez ludzi

pochodzjcej z wodociagu publicznego Farska Kolonia
na dzien 30 czerwca 2023r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 537), oraz § 21
ust. 1 pkt 3 oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkowg przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi
pochodzacej z wodociggu publicznego Farska Kolonia.

Okresowa ocena jakosci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy spra(#ozdaﬁ
z przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewngtrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Mickiewicza 10,
47-100 Strzelce Opolskie. Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia dotyczy okresu
od 01.04.2023r. do 30.06.2023r.

Badania probek wody byly wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjetym
na 2023r. i obejmowaly oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Woda spetnia wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r., poz. 2294) — z wylaczeniem parametru jonu amonu. W zwigzku ze stwierdzeniem
przekroczenia parametru jonu amonu w wodociggu publicznym Farska Kolonia wydano decyzje
stwierdzajaca warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi pochodzacej z ww. wodociagu
oraz nakazujacg Strzeleckim Wodociggom 1 Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 10, 47 — 100
Strzelce Opolskie:

l. doprowadzi¢ jakos¢ wody w ww. sieci wodociggowej do wymagan fizykochemicznych
okreslonych w zalgczniku nr 1 w czgsci C ,,Parametry wskaznikowe” — Tabela 2. Wymagania
organoleptyczne i fizykochemiczne rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



2. potwierdzi¢ wykonanie dzialan naprawczych pozytywnymi wynikami badan wody
wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

3. nie przekracza¢ wartosci 1,5 mg/l dla parametru jonu amonu w wodzie przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

4. sporzadzi¢ harmonogram dziatan naprawczych dla wodociggu publicznego Farska
Kolonia.

Terminy wykonania:
- pkt. 11 2 ustala si¢ na dzien 31 pazdziernika 2027r.
- pkt. 4 ustala si¢ na dzien 30 kwietnia 2023r.

Strona pismem z dnia 26 kwietnia 2023r. przedstawila nast¢pujacy harmonogram dziatan

naprawczych:

1. Zintensyfikowanie monitoringu i zwigkszenie czgstotliwosci badan probek wody
z wodociggu publicznego Farska Kolonia w latach 2023-2027 w tym: badanie raz
na miesigc jonu amonu (NH4") oraz chlorkéw (CI'), zgodnie z zatwierdzonym w dniu
30 stycznia 2023r. przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach
Opolskich harmonogramem na 2023r.

2. W przypadku nie podjecia skutecznych dzialan przez samorzadowe i panstwowe
instytucje zarbwno w sferze kontroli i nadzoru oraz potwierdzenia lub wykluczenia
wplywu z dziatalnosci pobliskich zakladéw przemyslowych na zanieczyszczenie wod
podziemnych w terminie do 31 pazdziernika 2025r. SWiK Sp. z o0.0. rozpatrzy:

- zasadno$¢ wprowadzenia na Stacji Wodociggowej w Farskiej Kolonii uzdatniania wody
poprzez: odgazowanie metodg bioiogiczng lub wymiang jonowa,

- zasadnos¢ budowy sieci wodociggowej laczacej wodocigg w Farskiej Kolonii
z wodociggiem miasta Strzelce Opolskie.

W przeprowadzonych badaniach z dnia:

- 03.04.2023 r. SW Farska Kolonia — Stacja pomp (sprawozdanie nr SB/38095/04/2023) -
stwierdzono jon amonu na poziomie — 0,98 (£0,25) mg/l,

- 05.05.2023r. SW Farska Kolonia — Stacja pomp (sprawozdanie nr SB/52658/05/2023) -
stwierdzono jon amonu na poziomie — 0,96 (£0,24) mg/l,

- 06.06.2023r. SW Farska Kolonia — Stacja pomp (sprawozdanie nr SB/69166/06/2023) -
stwierdzono jon amonu na poziomie — 1,13 (£0,29) mg/I,

- 28.06.2023r. SW Farska Kolonia — studzienka (sprawozdanie nr 653/W/N/OL/23) -
stwierdzono jon amonu na poziomie — 0,82 (+0,10) mg/l.

Dopuszczalna wartos¢ wynikajaca z ww. rozporzadzenia dla tego parametru to 0,5 mg/1.

Jon amonu nie ma bezposredniego wpltywu na zdrowie i samopoczucie cztowieka. Jednak ma
wplyw na zmniejszenie ilosci tlenu w wodzie, a w Srodowisku beztlenowym dochodzi do o wiele
szybszego rozwoju bakterii. Obecno$¢ amoniaku w wodzie moze mie¢ wplyw na ograniczenie
skutecznosci dezynfekcji wody. Osoby korzystajace z takiej wody moga odczuwaé nieodpowiedni
smak 1 zapach wody.



Wodocigg publiczny Farska Kolonia obejmuje swoim zasiegiem cze$é miasta Strzelce
Opolskie: Farska Kolonig.

Panstwowy Powiatowy
InspektorSanitarny
Strzelcagh Opolskich

mgr Katarfyma Kioza

Otrzymuja:
1. Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Mysliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
2. Ala.
Do wiadomosci:
K1, Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Sporzadzita:
Magdalena Pron

Oddziat Higieny Komunalnej 3/3



