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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)
§ 21 ust. 1 pkt 2 oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia na warunkach udzielonego
odstepstwa z wodociagu publicznego Kalinowice.

Okresowa ocena jakosci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy sprawozdan z
przeprowadzonych badan prébek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewngtrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Mickiewicza 10,
47-100 Strzelce Opolskie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, Zze na dzien 31
grudnia 2021 r. woda pochodzaca z wodociggu publicznego Kalinowice pod wzgledem
mikrobiologicznym spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Pod
wzgledem fizykochemicznym woda nie spelnia wymagan ww. rozporzadzenia ze wzgledu
przekroczenia parametru azotanéw. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. podjely dzialania
naprawcze: zmieniono nastawy pompowan, wykonano plukanie studni glebinowej, wykonywane
byly dodatkowe badania wody w zakresie azotanéw oraz olowiu. Zlozono wniosek o udzielenie
zgody na odstgpstwo od wymagan dla zawartosci azotanow w wodzie. W maju 2020 r. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydal decyzje udzielajgcg zgody na
odstgpstwo od maksymalnego dopuszczalnego st¢zenia parametru azotanéw na okres do 4.05.2023
r., stwierdzajac przydatnos¢ wody do spozycia na ustalonych warunkach odstepstwa.
Wg dostarczonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ekspertyzy wykonanej przez
Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki Politechniki Slaskiej, na temat azotanéw, po analizie
wynikow w dlugim okresie badan, wskazano przekroczenia dopuszczalnego stezenia azotanéw dla
wody do picia w wodociggu publicznym Kalinowice. Jak dotad w celu zmniejszenia stezenia
azotanéw woda ze studni 1A mieszana byla z woda ze studni K2a, w ktorej stezenie to bylo niskie.
Tak uzdatniona woda nie przekraczala dopuszczalnych norm. Jednakze woda ze studni K2a
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charakteryzowala si¢ wyzszym stezeniem Zelaza i otowiu i tendencja ta wzrosta, co spowodowato
zaprzestanie pobierania wody ze studni K2a. To wplyneto na wzrost st¢zenia azotanéw w wodzie. W
ekspertyzie oszacowano takze s$rednie stg¢zenie w przedziale 10 lat i okreslono warunki
bezpieczenstwa odchylen od sredniej. Ryzyko okreslono jako kontrolowane.

W ostatnich badaniach probek wody z dnia 30 listopada 2021 r. zbadane st¢zenie azotandéw
utrzymywato si¢ na poziomie 69 — 70 mg/l. Dopuszczalna wartos¢ wynikajgca z ww. rozporzadzenia
dla tego pierwiastka to 50 mg/I.

W 2021 roku badania préobek wody byly wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru
przyjetym na 2021 r. i obejmowaly oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodocigg publiczny Kalinowice obejmuje swoim zasiegiem miejscowosci: Kalinowice,
Kalinéw, Niwki, Ligota Dolna, Dolna Lipa.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Mysliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

2. Ala.

Do wiadomosci:

(L)strzeleckie Wodociagi

i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie
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