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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

chodzacej z wodociagu publicznego Kalinowice
na dzien 31 marca 2023 r.

L.Dz. .
POOPIS vererureesnonseecs i

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (. Dz.U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.
537), §21 ust. 1 pkt 2 oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatno$é wody do spozycia na warunkach udzielonego
odstepstwa z wodociagu publicznego Kalinowice.

Okresowa ocena jakosci wody sporzadzona zostata na podstawie analizy sprawozdan
z przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 10,
47-100 Strzelce Opolskie. Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia dotyczy okresu -
od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 1. '

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, ze na dzien
31 marca 2023 r. woda pochodzaca z wodociggu publicznego Kalinowice pod wzglgdem
mikrobiologicznym spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Pod wzgledem fizykochemicznym woda nie speinia wymagan ww. rozporzadzenia ze wzglgdu
na przekroczenia parametru azotanéw. W maju 2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich wydal decyzje udzielajaca zgody na odstgpstwo od maksymalnego
dopuszczalnego stgzenia parametru azotanéw na okres do 04.05.2023 r., stwierdzajgc przydatnosc
wody do spozycia na ustalonych warunkach odstgpstwa.

Aktualnie na SUW Kalinowice zostaly zakoficzone prace budowlane i trwa procedura
dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W badaniach probek wody w I kwartale w ramach nadzoru biezacego oraz kontroli
wewnetrznej zbadane stezenie azotanow oscylowato w przedziale 62,2-83,7 mg/l. Dopuszczalna
warto$é wynikajaca z ww. rozporzadzenia dla tego pierwiastka to 50 mg/l.

Badania probek wody byly wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjetym
na 2023 r. i obejmowatly oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociag publiczny Kalinowice obejmuje swoim zasiggiem miejscowosci: Kalinowice,
Kalinow, Niwki, Ligota Dolna, Dolna Lipa.
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