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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

pochodzgcej z wodociggu publicznego Kalinowice
na dzien 7 maja 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (tj. — Dz.U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.),
§ 21 ust. 1 pkt 2 oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia na warunkach udzielonego
odst¢pstwa z wodociggu publicznego Kalinowice.

Okresowa ocena jako$ci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy sprawozdan z
przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewnetrznej prowadzone) przez Strzeleckie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 10,
47-100 Strzelce Opolskie. Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia dotyczy okresu od
1.01.2021r do 7.05.2021r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, ze na dzien 23
kwietnia 2021r. woda pochodzaca z wodociagu publicznego Kalinowice pod wzgledem
mikrobiologicznym spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Pod
wzgledem fizykochemicznym woda nie spelnia wymagan ww. rozporzadzenia ze wzgledu
przekroczenia parametru azotandw. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ztozyly wniosek
o udzielenie zgody na odstepstwo od wymagan dla zawartosci azotanow w wodzie. W maju 2020 r.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydat decyzje udzielajaca zgody
na odstepstwo od maksymalnego dopuszczalnego st¢zenia parametru azotandw na okres do 4.05.2023
r., stwierdzajagc przydatnos¢ wody do spozycia na ustalonych warunkach odstepstwa.
Wg dostarczonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ekspertyzy wykonanej przez
Wydzial Inzynierii Srodowiska i Energetyki Politechniki Slaskiej, na temat azotanéw, po analizie
wynikéw w dlugim okresie badan, wskazano przekroczenia dopuszczalnego stezenia azotandéw dla
wody do picia w wodociggu publicznym Kalinowice. Jak dotagd w celu zmniejszenia st¢zenia azotanow
woda ze studni 1A mieszana byla z woda ze studni K2a, w ktorej stezenie to bylo niskie. Tak
uzdatniona woda nie przekraczala dopuszczalnych norm. Jednakze woda ze studni K2a
charakteryzowala si¢ wyzszym stezeniem zelaza i otowiu i tendencja ta wzrosta, co spowodowato
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zaprzestanie pobierania wody ze studni K2a. To wplyneto na wzrost stezenia azotanow w wodzie. W
ekspertyzie oszacowano takze Srednie stezenie w przedziale 10 lat i okreslono warunki bezpieczenstwa
odchylen od $redniej. Ryzyko okreslono jako kontrolowane.

Z ostatniego sprawozdania przestanego przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0.,
ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie w dniu 3.03.2021r. wynika ze:

1. W lutym 2021 r. uzgodniono z Wykonawca i zatwierdzono wielobranzowa koncepcje na
realizacje inwestycji obejmujgcej opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych dla zadania: ,,Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie”

2. Wykonywane sg analizy wody na zawartos¢ azotanéw zgodnie z harmonogramem, a
wyniki umieszczane sg na stronie internetowej Strzeleckich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Planowane dziatania naprawcze w kolejnym okresie sprawozdawczym:

1. W marcu 2021 r. planowane jest ztozenie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia dla zadania: ,,Zaprojektowanie i rozbudowa
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie™.

2. Kontynuacja wykonywania analiz wody podawanej ze stacji wodociggowej Kalinowice do
sieci wodociggowe;j.

W ostatnich badaniach probek wody z dnia 10 marca 2021 r. zbadane stezenie azotandw
utrzymywato si¢ na poziomie 64 — 65 mg/l. Dopuszczalna wartos¢ wynikajgca z ww. rozporzadzenia
dla tego pierwiastka to 50 mg/l.

Badania prébek wody byly wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjetym na
2021 r. i obejmowaly oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodocigg publiczny Kalinowice obejmuje swoim zasiggiem miejscowosci: Kalinowice,
Kalinow, Niwki, Ligota Dolna, Dolna Lipa.
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