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na dzien 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (j. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)
oraz § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkow3 przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi
w czeSci wodociggu publicznego Strzelce Opolskie zaopatrywanego
ze Stacji Wodociggowej ,,Kosice”.

Okresowa ocena jakosci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy sprawozdan
z przeprowadzonych badan prébek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewngtrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 10,
47-100 Strzelce Opolskie.

Badania prébek wody byly wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjetym na
2021 r. i obejmowaly oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodocigg publiczny Strzelce Opolskie obejmuje swoim zasiggiem miejscowosci: Strzelce
Op., Roznigtow, Szymiszow, Warmatowice, Szczepanek, Dziewkowice, Blotnica Strzelecka,
Brzezina, Ptuznica Wielka, Biadacz.

Woda spetnia wymagania okreslone w zatacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) — z wylaczeniem parametru siarczanéw w obszarze zaopatrywanym ze
Stacji Wodociagowej ,,Kosice”. W zwiazku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru siarczanow
w wodociggu publicznym Strzelce Opolskie wydano w 2019r. decyzje stwierdzajaca warunkowa
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w czgsci wodociggu publicznego Strzelce Opolskie
zaopatrywanego ze Stacji Wodociagowej ,,Kosice” oraz nakazujaca Strzeleckim Wodociggom i
Kanalizacji Sp. z 0.0.:
1. doprowadzi¢ jakos¢ wody w ww. sieci wodociggowej do wymagan fizykochemicznych
okreslonych w zatgczniku nr 1 w czgsci C ,Parametry wskaznikowe” — Tabela 2. Wymagania
organoleptyczne i fizykochemiczne rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294);
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2. potwierdzi¢ wykonanie dzialan naprawczych pozytywnymi wynikami badan wody wykonanymi
przez akredytowane w tym zakresie laboratorium;
3. nie przekracza¢ wartosci 350 mg/1 dla parametru siarczanéw w wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Konieczne bylo prolongowanie terminu wykonania pkt.1 i 2 decyzji na dzien 30 grudnia
2025r.

W badaniach probek wody pobranych w punktach monitoringowych: hala pomp Kosice
i PSSE Strzelce Opolskie stezenie siarczanéw utrzymywato si¢ na poziomie 198-252 mg/l.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Mysliwea 1
47-100 Strzelce Opolskie
2. Ala.
Do wiadomosci:
/(1. Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. zo.o0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Sporzadzit:
Tomasz Nabzdyjak
Oddzial Higieny Komunalnej
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