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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow nr 3

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyezy: zaméwienia nr PZP/W-202/07/2018

,,Modernizacja cze$ci mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz budowa suszarni osadow i instalacji OZE na oczyszczalni Sciekéw w Strzelcach
Opolskich”

Pytanie 1:

W STWiORB w zbiorniku buforowym mowa o dekanterze do zrzutu wody nadosadowe;j,
prosimy o udzielenie informacji, czy ma to by¢ dekanter otwarty czy dekanter z funkcja
zamkniecia mechanicznego (realizowanego za pomoca sitownika), w sposéb gwarantujacy
catkowity brak naplywu do instalacji odptywowe;j?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Wymagana jest dostawa dekantera z zamknigciem mechanicznym realizowanym za pomocg
napedu, np. sitownika elektrycznego.

Pytanie 2:

W Dokumentacji zawartej na Pafistwa stronie nie ma informacji o sposobie mocowania
dekantera - Czy dopuszczaja Panstwo instalacje dekantera na prowadnicach do dna lub
Sciany zbiornika? Prowadnice te beda dodatkowo posiada¢ klamry zabezpieczajace przed
niekontrolowanym opréznieniem zbiornika.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wymagane jest zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem po powierzchni zbiornika,
realizowane poprzez mocowanie na rurach prowadzacych wykonanych ze stali nierdzewnej
jakosci co najmniej AISI 304 mocowanych do dna lub $ciany zbiornika (dowolnie, zaleznie
od producenta). Prowadnice nalezy wyposazy¢ w elementy ograniczajace ruch dekantera.

Pytanie 3:

W dokumentacji mowa o napedzie dla dekantera. Czy dopuszczaja Panstwo sytuacje, w
ktorej jest on niewymagany? W przypadku zastosowania mocowania na prowadnicach, ktore
umozliwiaja ptynne dostosowanie si¢ urzadzenia do zmiennego poziomu cieczy naped jest
niepotrzebny

Odpowiedz Zamawiajacego:
Naped dekantera, o ktorym mowa w dokumentacji projektowej dotyczy sifownika
amkniecia mechanicznego. Podana moc 2,5 kW to dopuszczalna moc maksymalna.
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Pytanie 4:
Prosimy o podanie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany dekanter

Odpowiedz Zamawiajacego:
Dekanter ma by¢ wykonany z materiatéw odpornych na warunki $rodowiskowe panujace w
zbiorniku osadu, tj. ze stali nierdzewnej jakosci co najmniej AISI 304, lub wyzszej.

Pytanie 5:

W zwiazku z dhugim okresem realizacji ww. zaméwienia, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4
WW. ustawy oraz tworzenie pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonane roboty budowlane przy
jednoczesnym uwzglednieniem obowigzku, o ktérym mowa w art. 150 ust. 6.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ cz.l, Rozdzial XVI pkt. 8 (str. 32) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, o wartosci co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia oraz tworzenie pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy poprzez potracenia z naleznosci za czg$ciowo wykonane roboty budowlane na

zasadach okreslonych w art. 150 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie 6:

W zwiazku ze znaczaca warto$cia ww. zamOwienia, zwracamy si¢ z prosba o obnizenie
wymogéw dot. gwarancji nalezytego wykonania umowy do wysokosci 5% od ceny oferty
brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z SIWZ cz.1, Rozdzial XVI pkt. 1 (str. 31) wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ustalona zostala w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajacego wynikajacego
z umowy — w odniesieniu do kazdego z zadan, na ktore skiadana jest oferta. Zamawiajacy
nie wprowadza zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego umowy.
Ponadto, zgodnie z SIWZ cz.I, Rozdzial XVI pkt. 1 (str. 31) zabezpieczenie moze by¢
wnoszone nie tylko w formie gwarancji ubezpieczeniowej ale réwniez wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-

kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;

U Vg
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Pytanie 7:

W zwigzku z dhugim okresem realizacji ww. zamoOwienia, oraz ze znacznym
zaangazowaniem zewnetrznych srodkow finansowych zwracamy si¢ z prosba o udzielenie
odpowiedzi czy Zamawiajacy bedzie udzielat zaliczek na poczet niniejszego zamdwienia,
zgodnie z art.. 151.a ustawy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek, o ktérych mowa w art.. 151.a ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje posiadang przez Wykonawce polisg OC z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci na sume nie nizsza niz warto$¢ robot, ktéra bedzie zawarta na okres roczny i
przedtuzana corocznie do czasu zakoficzenia realizacji robot z zachowaniem ciaglosci
ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zaakceptuje posiadang przez Wykonawce polisg¢ OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci na sume nie nizszg niz warto$¢ robdt, ktora bedzie zawarta na okres roczny
i przedtuzana corocznie do czasu zakonczenia realizacji robot z zachowaniem cigglosci
ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zamawiajagcemu nowej polisy w terminie 7 dni od dnia, w ktorym uplynal okres
obowigzywania poprzedniej polisy.

Pytanie 9:

Zwracamy uwage na wymog postawiony w par. 6 ust. 21 wzoru umowy, gdzie mowa jest o
,,dodatkowym ubezpieczeniu kontraktu obejmujacym ochrong podwykonawcow w zakresie
powstania obowigzku zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom w zwiazku z art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczyciele nie oferujg tego typu produktu. Z tego wzgledu proszg o rezygnacje z w/w
wymogu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy w § 6 punkt 21 wzoru umowy (SIWZ cz. II) wymaga dodatkowego
ubezpieczenia na okolicznos¢ powstania obowiazku zaplaty dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego w przypadku uchylania si¢ od tego
obowiazku Wykonawcy lub Podwykonawcy (dla dalszego Podwykonawcy) dotyczacej

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, a wynikajacego z
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zapisow art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialnosci Zamawiajacego.
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Przedmiotowy zapis § 6 punkt 21 wzoru umowy dotyczy rowniez ubezpieczenia kwestii
odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytulu cigzacego na nim obowigzku zaplaty dla
Podwykonawcy lub dla dalszego Podwykonawcy w sytuacji, gdy za ten sam zakres realizacji
umowy zostala juz uprzednio uregulowana zaplata na rzecz Wykonawcy lub
Podwykonawcy, przy jednoczesnym braku mozliwosci potracenia dokonanej w ten sposob
podwdjnej zaplaty za ten sam przedmiot umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajagcy zwraca sie do Ubezpieczyciela w powyzszej sytuacji, ktory zapewni
ewentualng platnosé¢ dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bowiem
Zamawiajacy srodki te juz wydatkowal dla Wykonawcy.

Gwarancje nalezytego wykonania nie obejmuja tego rodzaju odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela. Chyba, ze Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu taka gwarancje
nalezytego wykonania, ktéra bedzie rowniez obejmowata jednoznacznie tego rodzaju
ubezpieczenie.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy nie wprowadza zmiany zapisdw § 6 wzoru
umowy (SIWZ cz. 1I)

Pytanie 10:

Z uwagi na konieczno$¢ zaangazowania wiasnych srodkéw finansowych Wykonawcy juz
na etapie przed rozpoczeciem realizacji oraz na jej wstegpie( koszty gwarancji
ubezpieczeniowych, koszt zakupu materialow i urzadzen, koszty realizacji ustug przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktore zobowigzani jesteSmy uregulowac
przed otrzymaniem $rodkéw od inwestora ), prosimy o odpowiedZ na pytanie czy
Zamawiajacy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci, wynikajacych z realizacji
przedmiotowego zadania na rzecz banku?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku jest
dopuszczalna za zgoda Zamawiajacego. Zgoda bedzie uzalezniona od przedstawionych
warunkow cesji i zgodnie z regutami kodeksu cywilnego (nie moze narusza¢ specyfikacji
zamowienia publicznego, np. w zakresie potracenn umownych lub naleznosci wyplaconych
podwykonawcom, ktére beda mialy pierwszenstwo potracenia ze Strony Zamawiajacego
przed przelewem) .

Pytanie 11
Prosimy o okreslenie kto ponosi koszty: czesci zamiennych, czesci zapasowych, czesci
szybkozuzywajacych sie, materialéw eksploatacyjnych w czasie obowigzywania rekojmi i
gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Koszt wymiany czesci zamiennych i zapasowych, ktorych koniecznos¢ wymiany zwigzana
jest z istniejacymi powstatymi lub ujawnionymi w czasie obowigzywania rgkojmi i
gwarancji wadami fizycznymi urzadzen ponosi Wykonawca.
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Koszt wymiany czeéci szybkozuzywajacych si¢ oraz materialéw eksploatacyjnych, ktore
wyszczegblnione zostaly w kartach gwarancyjnych, instrukcjach obstugi i DTR jako czgsci
szybkozuzywajace si¢ i materialy eksploatacyjne oraz dla ktérych okreslone zostaly w ww.
dokumentacji szczegétowe warunki uzytkowania ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 12
W zwigzku z obowigzkiem ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlano-

montazowego spoczywajagcym na wykonawcy, prosimy o podanie informacji o
wystepujacych dotychczas — w okresie ostatnich 20 lat - zjawiskach zalania lub
podtopieniach w wyniku ulewnych deszczy lub powodzi terenu, ktéry bedzie placem
budowy. W przypadku wystapienia w/w zjawisk prosimy o podanie informacji o
przedmiocie i zakresie tych zalan, okresach ich wystepowania oraz ewentualnych
podejmowanych dziataniach, ktére ograniczatyby takie zdarzenia w przysztosci. Taka
informacja jest niezbedna do zawarcia umowy ubezpieczenia racjonalnie do rzeczywistej
sytuacji na placu budowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
W okresie ostatnich 20 lat Zamawiajacy nie odnotowat zjawisk zalania lub podtopienia
w wyniku ulewnych deszczy lub powodzi terenu, ktory bedzie placem budowy.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy posiada zagwarantowane $rodki finansowe konieczne do realizacji
zamowienia oraz czy dostep do tych srodkéw nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy?
Prosimy réwniez o okreslenia zrédta finansowania zamoéwienia i aktu prawnego, zgodnie z
ktorym srodki te zostaty przyznane.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak.

Zamowienie jest realizowane w ramach Projektu pn. :"Modernizacja oczyszczalni sciekow,
systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw sciekowych w Gminie
Strzelce Opolskie" dofinansowanego ze srodkéw unijnych.

Umowa o dofinansowanie zostala zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 22017 r. poz. 1460 z pozn. zm.) i art. 206
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
2077) w dniu 12.06.2018r. Zamawiajacy zawarl umowg o dofinasowanie nr POIS.02.03.00-
00-0121/17 z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

Ponadto, Zamawiajacy w dniu 20 lipca 2017 r. zawart z Wojewodzkim Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowg pozyczki nr 39/2017/G-54/OW-OK-
OT/P zabezpieczajacg wkiad wlasny Zamawiajacego w finansowanie projektu.
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Pytanie 14
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o udzielenie informacji, jakg kwote zamierza przeznaczy¢
Zamawiajacy na sfinansowanie w/w zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy poda kwotg jaka
zamierza przeznaczyé na sfinansowanie ww. zamowienia bezposrednio przed otwarciem
ofert.

Pytanie 15

Na jakim etapie nalezy ztozy¢ oswiadczenie okre§lone w §2 ust. 4 pkt 10) Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze
zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. | Rozdzial XXVIII pkt. 1 (str. 35) Zamawiajacy prowadzi
niniejsze postgpowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Stosownie
do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie
zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postgpowaniu.

Ocena warunku nastgpi na zasadzie kryterium spelnia/nie spetnia w oparciu o informacje
zawarte we wstepnym o$wiadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia — czes¢ IV SIWZ, a nastepnie potwierdzonych w dokumentach lub
o$wiadczeniach zlozonych przez Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona.
Majac na uwadze powyzsze oraz tre$¢ SIWZ cz. I Rozdziat VII pkt. 9 (str. 16) Zamawiajacy
przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na
dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 16
Prosimy o udostepnienie wersji edycyjnej przedmiaréw robot.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Do dokumentacji przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajgcego, jako
material pomocniczy zalaczono przedmiary w wersji ath (Zatacznik nr 7.1). Zamawiajacy
informuje, ze obowigzujace sa przedmiary opublikowane w wersji pdf, ktore rowniez
stanowig material pomocniczy.

Pytanie 17

W pozycji przedmiarowej 157 jest wypompowywanie sciekéw z reaktoréw ilo$¢ 1 m’. W
projekcie nie ma zapiséw o koniecznosci wypompowywania sciekow, zwigzku z tym, czy
na czas modernizacji reaktory beda opréznione przez Zamawiajacego?
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z SIWZ cz. [ str. 2 przedmiar robét jest dokumentem pomocniczym przy wycenie

oferty. Cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest ceng ryczaltowg obliczong przez
Wykonawce na podstawie udostepnionej dokumentacji przetargowej, analizy warunkow
lokalizacyjno-terenowych, wiedzy i do$wiadczenia Wykonawcy - z wykorzystaniem
wszelkich $srodkow majacych na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego
calosé¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca powinien okresli¢ niezbedne ilosci sciekow na podstawie przyjetej technologii
opréznienia zbiornikow zgodnie z zapisami STWIORB Str. 14. Kolejnos¢ wykonywania
obiektow:

Wykonanie konserwacji betondw istniejacego reaktora wymagalo bedzie oproznienia jego
zawartosci i wykonania stosowanego zabezpieczenia $cian dzialowych za pomocg
konstrukeji zabezpieczajacych z szalunkéw budowlanych. Zamawiajacy nie posiada
archiwalnej dokumentacji powykonawczej realizacji reaktora, z ktorej jednoznacznie
wynikata by mozliwo$¢ oprozniania modernizowanej komory bez opréznienia komory
sgsiadujacej. Dlatego tez ze wzgledu na bezpieczenstwo, oprdznianie poszczegélnych
komor reaktora mozliwe bedzie po przejeciu czesci strumienia Sciekow przez jeden
z projektowanych osadnikow wtérnych — ktéry czasowo zostanie przystosowany do
pelnienia funkcji reaktora. Zgodnie z hierarchia budowy, osadniki wtérne nalezy zatem
wykonaé w pierwszej kolejnosci, a dopiero w kolejnej prowadzi¢ oproznianie
poszczegdlnych komor reaktora i ich konserwacje.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wykonania tymczasowego
ukladu przeptywu Sciekéw — wykorzystujac komory defosfatacji. jeden osadnik wtorny w
funkeji reaktora oraz drugi — w funkcji osadnika. Wszelkie polaczenia nalezy wykona¢ w

formie instalacii tymczasowych, z wykorzystaniem przewoznych zestawow pompowych.

Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscia (zaleznie od zastosowanej technologii robot) nawet z
koniecznoscig trojstopniowego pompowania sciekow — pomigdzy defosfatacja, a pierwszym
osadnikiem, pomiedzy osadnikami i recyrkulacja osadu. Dodatkowo nalezy zastosowac
przewozne instalacje napowietrzajace i mieszajace.

Pytanie 18
Czy na etapie ztozenia oferty wystarczy o§wiadczenie Oferenta, iz osoby, ktére skierowane
beda do realizacji zadania posiadaja 10 — letnie, 5 — letnie doswiadczenie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. I Rozdziat XXVIII pkt. 1 (str. 35) Zamawiajacy prowadzi
niniejsze postgpowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Stosownie
do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nast¢pnie
zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.
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Ocena warunku nastapi na zasadzie kryterium spetnia/nie spetnia w oparciu o informacje
zawarte we wstepnym oswiadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia — cze$¢ IV SIWZ, a nastepnie potwierdzonych w dokumentach lub
o$wiadczeniach zlozonych przez Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona.

Majac na uwadze powyzsze oraz tre$¢ SIWZ cz. | Rozdziat VII pkt. 9 (str. 16) Zamawiajacy
przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na
dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 19

W zwigzku z tym, iz zakres zadania obejmuje wymiang nawierzchni drogowej z plyt
betonowych o powierzchni ok. 250m? oraz wykonanie nowych powierzchni utwardzonych
w ilosci ok 3700 m?, a technologia drég i placdw jest powszechnie stosowana, wnosimy o
zmiane zapiséw dotyczacych warunkéw udziatu Wykonawcdw w postgpowaniu: rozdziat V
pkt 2¢) SIWZ w zakresie doswiadczenia Kierownika robdt branzy drogowej poprzez
wykreslenie zwrotu ,,co najmniej 5 - letnie” i pozostawienie zapisu odnosnie wymaganego
doswiadczenia zawodowego w formie: posiadajgcy doswiadczenie zawodowe przy
wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budowie w zakresie robdt budowlanych
drogowych jako kierownik budowy lub kierownik robot. Wymaganie 5 — letniego
do$wiadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét branzy drogowej
jest nieuzasadnione i nieproporcjonalne w stosunku do zakresu robét..

Odpowiedz Zamawiajacego:

Majac na uwadze zakres wszystkich robot drogowych oraz odtworzenia nawierzchni
bedacych w zakresie przedmiotu zamowienia oraz fakt, iz realizacja robot budowlanych
odbywaé sie bedzie na terenie dzialajacej oczyszczalni $ciekdw i przy utrzymaniu ruchu
technologicznego calego obiektu wymaganie 5 — letniego doswiadczenia na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robét branzy drogowej jest w pelni uzasadnione
i proporcjonalne w stosunku do zakresu robot. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy nie
wprowadza zmiany tresci SIWZ cz. L.

Pytanie 20
Parametry pomp w zestawieniach oraz w STWIORB sa rozbiezne. Prosimy o podanie
wiasciwych parametréw pomp jakie maja zosta¢ przewidziane w wycenie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wymagane parametry pomp:

a) recyrkulacja zewnetrzna osadu (pompownia osadu) Q=140 dm3/s, H=7,1m

b) osad nadmierny (pompownia osadu) Q=20 dm3/s, H=6,1m

¢) woda technologiczna (pompownia wody technologicznej - woda do pras) Q=10 dm3/s,
H=29m (przy pompowaniu z wydajnoscia Q=4,0 dm3/s pompa musi by¢ w swojej
charakterystyce)
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d) woda technologiczna (pompownia wody technologicznej - woda do budynku krat) Q=17
dm3/s, H=21m

e) scieki wlasne (pompownia Sciekow wiasnych) Q=46 dm3/s, H=20,4m (o charakterystyce
zblizonej do obecnie zainstalowane;j)

f) odcieki (pompownia sanitarna i odciekoéw procesowych) Q=30 dm3/s, H=7,Im

g) Scieki bytowe (pompownia sanitarna i odciekéw procesowych) Q=3,7 dm3/s, H=6,0m
h) pulpa piaskowa (piaskowniki) Q=8 dm3/s, H dostosowane do oporéw zastosowanego
weza na tloczeniu pompy

i) Scieki (pompownia gléwna) Q=140 dm3/s, H=8,0m (taka jak obecnie)

Pytanie 21
Prosimy o potwierdzenie srednic przewodéw w pompowni wody technologicznej.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wymaganiem Zamawiajacego jest zastosowanie srednic rur i armatury minimum DN100.

Pytanie 22
Prosimy o uszczegotowienie wymagan dla deflektorow zabezpieczajacych pompy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Deflektory nalezy zastosowa¢ w ilosci i ksztalcie zgodnym z wymaganiami producenta
pomp, dostosowane do miejsca zabudowy. Material nie gorszy niz stal AISI 304.

Pytanie 23
Co wchodzi w zakres modernizacji budowlanej reaktoréw biologicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zakres zgodny z dokumentacja przetargowa. W ramach naprawy powierzchni betonowych
nalezy uszczelni¢ sciany pomiedzy reaktorami aby odseparowa¢ hydraulicznie reaktory od
siebie. Wykonczenia powierzchni betonowych nalezy wykona¢ zgodne z projektem
i specyfikacjg techniczna, w tym zalgcznikaminr 4, 5 i 6 do projektu wykonawczego (branza
architektura i konstrukcja).

Pytanie 24

Czy w ramach zadania jest przewidziana modernizacja potaczenia kanatu taczacego
zbiorniki defosfatacji?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy wymaga powiekszenia szerokosci istniejacego kanatu taczacego zbiorniki do
szeroko$ci min. 2,2m.
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Pytanie 25

Czy Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwiagzanie dla komory pomiarowej, oparte na
zabudowie przeptywomierza w komorze zelbetowej, bez zelbetowych komoér przed i za
przeptywomierzem? Odprowadzenie wody technologicznej do pompowni odbywatoby sig
bezposrednio z przewodu GRP przed ukfadem pomiarowym.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie pod warunkiem wprowadzenia wymaganych
zmian w projekcie i uzyskanie zgdd urzgdowych w danym zakresie.

Niezaleznie od zastosowanego rozwigzania, wymaganiem w komorze pomiaru przepltywu
jest wykonanie skosu na odplywie z komory, na taczeniu z kanatem zelbetowym, w celu
redukcji strat hydraulicznych. W proponowanym rozwiazaniu z rur GRP dopuszczone jest
wykonanie odptywu z rur GRP i polacznie ich z istniejaca komorg rozptywu na stawy.

Pytanie 26
Czy wszystkie podpory pod rurociagi i urzadzenia sa ujete w projektach branzowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nalezy przewidzie¢ system podpar¢ i podwieszen dla wszystkich przewodow i urzadzen,
zgodnie z wytycznymi producentow rur i urzadzen. Cena ryczattowa musi zawiera¢ komplet
podpar¢ i podwieszen. Zamawiajacy nie okresla konkretnego dostawcy rurociggow i
podpar¢ z nim zwigzanych.

Pytanie 27

Czy dopuszczone jest zastosowanie wstawek montazowych typu bez kotnierzowego
(STRAUB)?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie i wymaga zastosowania wstawek wszedzie tam,
gdzie jest to konieczne dla demontazu urzadzen. Ostateczna ilo$¢ i lokalizacja uzalezniona
jest od dobranych konkretnych urzadzen i wymagan ich dostawcow, co nalezy przewidzie¢
w ofercie.

Pytanie 28
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania kompensatorow?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga kompensatoréw drgan i wydluzen zgodnie z wymaganiami
dostawcow urzadzen oraz kompensacji dla przesunig¢ przewodow itp. zgodnie ze sztuka
inzynierskg. Kompensatory na przewodach powietrza min 90 mm kompensacji.

Pytanie 29
Jakie wykonczenia powierzchni betonowych nalezy przewidzie¢ w wycenie?
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonczenia powierzchni betonowych zgodne z projektem i specyfikacja techniczna,
wtym zalgcznikami nr 4, 5 i 6 do projektu wykonawczego (branza architektura
i konstrukcja). Powierzchnie musza by¢ gladkie, szczegolnie w korytach osadnikow
wtérnych oraz na $ciezce odprowadzania scieku oczyszczonego.

Ponadto wymagane jest aby powierzchnie zelbetowe stanowigce wloty do rur sciekowych
wyprofilowa¢ pod katem 45 stopni.

Pytanie 30

Zwracamy sie z prosbg o wskazanie kodu odpadu oraz karty charakterystyki odpadu,
o ktérym mowa w przedmiarze poz.182 a zwigzanego z osadem, ktéry Wykonawca winien
zutylizowaé w ramach Przedmiotu umowy. Informacja ta jest niezbgdna do ustalenia ceny
za ww. pozycje przedmiarowa wynikajaca z zatagczonych do SIWZ przedmiar6w.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odpady o ktérych mowa w przedmiarze to odpady o kodzie 19 08 02 - zawartos¢
piaskownikow.

Z powazaniem :
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